
K K

Locale 003/006 Navata A

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C2

0.5 / 1.5

- 80 Pa

18.000 m^3

Pressione

A0

M

Mandata acqua

Ritorno acqua calda

M

 Ritorno acqua

Mandata acqua calda/refrigerata

Botola

Volume

9.500 /27.000 m^3/h

Locale 004/007 Navata B

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C2

0.5 / 1.5

- 80 Pa

18.000 m^3

Pressione

Volume

9.500 /27.000 m^3/h

Locale 005/008 Navata C

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C2

0.5 / 1.5

- 80 Pa

18.000 m^3

Pressione

Volume

9.500 /27.000 m^3/h

Locale S01 / S02 Interrato 

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C1

0.5 

- 40 Pa

3.000 m^3

Pressione

Volume

1.500 m^3/h

Galleria tecnica  

Locale 206
Ventilatori

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

nc

0.5

Atmosferica

2.400

Pressione

Volume

1.700 m^3/h

m^3

Locale 204
Filtri di estrazione

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C2

1.5

- 80 Pa

2.800

Pressione

Volume

4.200 m^3/h

m^3

Locale 101
Ingresso/Uscita 

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C1

4

- 40 Pa

360 m^3

Pressione

Volume

1440 m^3/h

area controllata

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C1

1.5 

- 40 Pa

550 m^3

Pressione

Volume

1.100 m^3/h

Locale 111

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C1

- 40 Pa

Pressione

Volume

Locale 112 Magazzino caldo 2

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C1

2

- 40 Pa

140 m^3

Pressione

Volume

280 m^3/h

Locale 109 Corridoio e Scala

2

140 m^3

280 m^3/h

M

Locale 002 Area operatori 

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C1

5

- 40 Pa

360 m^3

Pressione

Volume

1800 m^3/h

 cella

Locale 020 Corridoio e scala

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C1

1 

- 40 Pa

270 m^3

Pressione

Volume

270 m^3/h

Locale 012/013 Area scarico e 

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C1

2 

- 40 Pa

1700 m^3

Pressione

Volume

3400 m^3/h

trasferimento manufatti

Locale 001 Cella schermata

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C3

10

- 120 Pa

600 m^3

Pressione

Volume

6000 m^3/h

Locale 010 Tunnel di trasferimento

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C2

3

- 100 Pa

500 m^3

Pressione

Volume

1500 m^3/h

Navata C

Locale 201

Locale 202

Locale 203

Deumidificatore

Deumidificatore

di manutenzione

Magazzino caldo 1

Locale 016 Magazzino 

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C1

1.5 

- 40 Pa

266 m^3

Pressione

Volume

400 m^3/h

pinze 2

Locale 014 Magazzino 

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C1

- 40 Pa

Pressione

Volume

pinze 1

Nota 1:

Tutti i trasmettitori di segnale lato (+) dei PDT e dei  PDI saranno collegati ad una

rete di tubazioni con riferimento all'atmosfera e con due terminali antivento

CANALI RIPRESA DAI LOCALI ZONA CALDA 

CANALI MANDATA  E RIPRESA  LOCALI ZONA FREDDA

CANALI MANDATA  AI LOCALI  

BOCCHETTE RIPRESA CON SERRANDA DI ORIENTAMENTO

DIFFUSORI A SOFFITTO

BUSSOLA DI PASSAGGIO

FILTRO GROSSOLANO 

Serranda servocomandata tipo "on-off"

Serranda servocomandata di regolazione

s
a

s

GRIGLIA TRANSITO ARIA

VENTILATORE DI ESTRAZIONE

BANCO FILTRANTE PER PRE-FILTRO E FILTRO ASSOLUTO

U.T.A. 01

Unità trattamento aria a sezioni componibili, portata 20820 m^3/h:

- batteria elettrica di protezione filtri

- sezione di filtrazione, filtro piano e filtro a tasche

- batteria di raffreddamento/preriscaldo ad acqua

- batteria di post riscaldo ad acqua

- sezione di mandata con due ventilatori di cui uno di riserva

M

Vavola a globo tre vie con servomotore

Ventilconvettore a cassetta

U.T.A. 02

Unità trattamento aria a sezioni componibili, portata 5150 m^3/h:

- batteria elettrica di protezione filtri

- sezione di filtrazione, filtro piano e filtro a tasche

- batteria di raffreddamento/preriscaldo ad acqua

- batteria di post riscaldo ad acqua

- sezione di mandata con due ventilatori di cui uno di riserva

REGOLATORI DI PORTATA RETTANGOLARI A SERRANDA

CANALI RIPRESA DALLE CELLE SCHERMATE 

SERRANDA DI "on/off" MOTORIZZATA

Nota 1

Sonda di riferimento pressione

sas

Nota 1

Nota 1

1.5 

266 m^3

400 m^3/h

M

Mandata acqua

Ritorno acqua calda

M

 Ritorno acqua

Mandata acqua calda/refrigerata

Locale 018
Locale di transito

s
a

s

sas

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

NC

1

Atmosferica

1100 m^3

Pressione

Volume

1.100 m^3/h

Locale 017
Sala quadri 1

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

NC

1

Atmosferica

Pressione

Volume

380 m^3/h

Locale 015

vettore di trasporto

380 m^3

Locale 019
Sala quadri 2

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

NC

1

Atmosferica

Pressione

Volume

380 m^3/h

380 m^3

Locale 021
Sala UPS

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

NC

1

Atmosferica

Pressione

Volume

380 m^3/h

380 m^3

Percorso carrabile

Calore

Pompa di 

Calore

Pompa di 

Calore

Pompa di 

Calore

Pompa di 

Botola

Locale 012

Botola

Navata B

Botola

Navata A

SERRANDA DI TARATURA MANUALE

Locale 302

classe ISO

Ric/ora

Portata estraz. 

C1

0.5 

- 40 Pa

2.500 m^3

Pressione

Volume

1.250 m^3/h

Mandata

Galleria tecnica  

M

M M M

M

Nota 2:

Nei bilanci delle portate di aria nei locali, non sono stati considerati i rientri dalle

porte perimetrali ed il trafilamento tra i locali interni. essi saranno determinati nello

sviluppo del progetto

IN CAMPO

A QUADRO DI CONTROLLO REMOTO

ACCESSIBILE ALL'OPERATORE DA HMI

A QUADRO DI CONTROLLO REMOTO NON 

ACCESSIBILE ALL'OPERATORE DA HMI

A LOGICA DI CONTROLLO E/O 

SICUREZZA

La componentistica elettrostrumentale è stata rappresentata secondo la Norma  ISA S5 

Motore  servocomandato con inverter di regolazione

CANALI DI MANDATA/RIPRESA  AREE DI STOCCAGGIO 
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